
obrys zagłebienia terenowego
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NAPOWIETRZANIE KLATKI
SCHODOWEJ POW. 2,20m ²
PRZEZ DRZWI Z POZIOMU -1

NAPOWIETRZANIE Z POZIOMU
-2 PRZEZ LAMELE NASCIENNE

NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ PRZEZ OKNOORAZ
DODATKOWO LAMEL NAPOWIETRZAJĄCY NA POZIOMIE -1
POW. NAPOWI. 3,62 m ²

UWAGA:
NAPOWIETRZANIE SZYBÓW WINDOWYCH DWOMA
KANAŁAMI ZABEZPIECZONYMI KLAPAMI TRANSFEROWYMI
EI60(Z PRZEŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM)
SZACH INSTALACYNY ZAKOŃCZONY DODATKOWYM
STROPEM NA WYSOKOSCI 150 CM NAD POZIOMEM STROPU
-1 ( ROZWIĄZANIE PRZEJŚCIA POD SZYBEM
INSTALACYJNYM

NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ ORAZ
SZYBU WINDOWEGO   PRZEZ LAMEL UMIESZCZONY
W ŚCIANIE ZEWNETRZNEJ BUDYNKU ŁĄCZNA POW.
NAPOWI. 2,86 m² (DWA LAMELE O POW 1,8x0,8 m²
JEDN NAD SPOCZNIKIEM DRUGI POD
SPOCZNIKIEM)  DLA SZYB WINDOWY
NAPOWIETRZANY POŚREDNIO Z KLATKI
SCHODOWEJ

UWAGA:
NAPOWIETRZANIE SZYBÓW
WINDOWYCH  DWOMA
KANAŁAMI
ZABEZPIECZONYMI
LAPAMITRANSFEROWYMI
EI60(Z PRZEŁĄCZNIKIEM
TERMICZNYM) POW.

NAPOW. 2x0,37 m˛

POŚREDNIE
NAPOWIETRZANIE
SZYBÓW WINDOWYCH
PRZEZ KLAPY
TRANSFEROWE

NAPOWIETRZANIE SZYBU
WINDOWEGO  KANAŁEM
ZABEZPIECZONYMI KLAPAMI
TRANSFEROWYMI EI60
(Z PRZEŁĄCZNIKIEM

TERMICZNYM)POW. NAPOW. 1x0,37 m ˛

LAMEL NAPOWIETRZJACY
POW. NAPOWI. 1,37 m²

OKNO NAPOW. POW.
NAPOWI. 2,25 m²

NAPOWIETRZANIE
SZYBÓW WINDOWYCH
DWOMA KANAŁAMI
ZABEZPIECZONYMI
KLAPAMI
TRANSFEROWYMI EI60(Z
PRZEŁĄCZNIKIEM
TERMICZNYM) POW.
NAPOW. 2 x  0,37 m²

NAPOWIETRZANIE KLATKI I SZYBÓW
WINDOWYCH PRZEZ DRZWI POZIOM -1
ŁĄCZNA POW  3,66 m ²
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NAPOWIETRZANIE
POŚREDNIE PRZEZ KLAPE
TRZANSFEROWA EI60

ĄCZNA
KOLEJNY

SZACHT WINDOWY NAPOWIETRZANY
 TRANSFEROWA EI 60

NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ ORAZ SZYBÓW
WINDOWYCH  PRZEZ DRZWI NA POZIOMIE -1 POW. NAPOW.

2.65m˛ SZACHTY WINDOWE NAPOWIETRZANE PRZEZ KLAPĘ
TRANSFEROWĄ EI 60

NAPOWIETRZANIE KLATKI
SCHODOWEJ ORAZ SZYBU
WINDOWEGO   PRZEZ LAMEL
UMIESZCZONY W ŚCIANIE
ZEWNETRZNEJ BUDYNKU ŁĄCZNA
POW. NAPOWI. 3.12 m² (1,76x1,76) KOLEJNY SZACHT WINDOWY NAPOWIETRZANY PRZEZ KLAPĘ TRANSFEROWA EI 60

chodnik

drzwi otwarte podczas
pożaru napowietrzanie drzwi otwarte podczas

pożaru napowietrzanie

drzwi otwarte podczas
pożaru napowietrzanie

drzwi otwarte podczas
pożaru napowietrzanie

drzwi otwarte podczas
pożaru napowietrzanie

drzwi otwarte podczas
pożaru napowietrzanie

NAPOWIETRZANIE
SZYBÓW WINDOWYCH
DWOMA KANAŁAMI
ZABEZPIECZONYMI
KLAPAMI
TRANSFEROWYMI EI60(Z
PRZEŁĄCZNIKIEM
TERMICZNYM) POW.

NAPOW. 1x0,37 m ˛

NAPOWIETRZANIE SZYBU
WINDOWEGO  KANAŁEM
ZABEZPIECZONYMI KLAPAMI

(Z PRZEŁĄCZNIKIEM
TERMICZNYM)POW. NAPOW. 1x0,37

m˛

NAPOWIETRZANIE
POŚREDNIE PRZEZ KLAPE
TRZANSFEROWA EI60

POM.   TECHNICZNE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 500MJ/m2

POM.   MAGAZYNOWE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 2000MJ/m2

POM.   TECHNICZNE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 500MJ/m2

POM.   TECHNICZNE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 500MJ/m2

POM.   MAGAZYNOWE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 2000MJ/m2

POM.   MAGAZYNOWE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 2000MJ/m2

POM.   MAGAZYNOWE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 2000MJ/m2

POM.   MAGAZYNOWE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 2000MJ/m2

POM.   MAGAZYNOWE
OBCIĄZENIE OGNIOWE

DO 2000MJ/m2
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PLAC MANEWROWY DLA WOZU
STRAŻACKIEGO O WYMIARACH
20X20M/ WG WYSTĄPIENIA DO

KW PSP W KRAKOWIE

PLAC MANEWROWY DLA WOZU
STRAŻACKIEGO O WYMIARACH
20X20M/ WG WYSTĄPIENIA DO

KW PSP W KRAKOWIE
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komora
laminarna
LAMIL 100

WG

wyciąg

próżnia
techniczna

zmywarka do
szkła

sterylizator STERICELL
(222)
230/400V, 3,7kW

autoklaw (SMS)
230/400V, 5kW

digestorium
(1500x900)

digestorium
(1200x900)

WG

mieszalniki

próżnia
techniczna

próżnia
techniczna

mieszadło
400V, 1,5kW

Witryna chłodnicza

Witryna chłodnicza

DOZOWNIK
ŚR.
DEZYNF.

przeszklenia obok  i nad śluzą
jedno 90cm od podłogi do sufitu

drugie od górnej krawędzi sluzy do sufitu

śluza podawcza

przeszklone drzwi 110cm do wprowadzenia komory
na stałe zamknięte

Przeszklenie nad drzwiami do sufitu
drugie od górnej krawędzi sluzy do sufitu

śluza podawcza

blat

śluza podawcza

śluza podawcza

natrysk bezpieczeństwa
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ŚR.
DEZYNF.

WITRYNA
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RZUTNIK

przeszklone drzwi 110cm do wprowadzenia komory
na stałe zamknięte

Przeszklenie nad drzwiami do sufitu
drugie od górnej krawędzi sluzy do sufitu

przeszklenia obok  i nad śluzą
jedno 90cm od podłogi do sufitu

drugie od górnej krawędzi sluzy do sufitu

blat

śluza podawcza

przeszklone drzwi 110cm do wprowadzenia komory
na stałe zamknięte

Przeszklenie nad drzwiami do sufitu
drugie od górnej krawędzi sluzy do sufitu

przeszklenia obok  i nad śluzą
jedno 90cm od podłogi do sufitu

drugie od górnej krawędzi sluzy do sufitu
śluza podawcza blat

śluza podawcza

przeszklenia nad śluzą
od górnej krawędzi sluzy do sufitu

system odwrócoenj osmozy ELGA
(1,2,3)
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(okienko 900x900, 90cm od podłogi)

(szklenie 90cm od podłogi)

(szklenie 90cm od podłogi)

(szklenie 90cm od podłogi)

(szklenie 90cm od podłogi)
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-1.24

18,89
H. PRZEDSIONEK POŻAROWY

-1.02

86,89
H.IP KOMUNIKACJA

-1.51

12,72
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.44

14,04
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.43

37,24
H.RE FIZYKOTERAPIA

-1.11

9,94
H.RE PRZEDSIONEK

-1.22

44,76
I.DI

POKÓJ DIALIZ 3-ST HEMODIALIZA
OSTRA

-1.32

111,03
I.DI POKÓJ DIALIZ 10-ST

-1.28

24,41
I.DI POKÓJ DIALIZ 2-ST

-1.27

2,97
I.DI WC

-1.19

24,60
I.DI

POKÓJ DIALIZ 2-ST - PACJENCI ZAK.
WIRUSAMI PRZENOSZONYMI DROGĄ
KRWIOPOCHODNĄ-1.24

4,41
I.DI ŚLUZA

-1.20

3,64
I.NEF ŁAZIENKA

-1.64

3,81
I.NEF ŁAZIENKA

-1.62

20,13
I.NEF POKÓJ 2Ł

-1.63

21,48
I.NEF POKÓJ 2Ł

-1.48

18,95
I. PRZEDSIONEK POŻAROWY

-1.02

5,71
I.DI BRUDOWNIK

-1.14

9,94
I.DI MAG. KONCENT RATÓW

-1.17

16,65
I.NEF GAB. DIAGN. Z ABIEG.

-1.74

2,1
6

I.N
EF

PO
CZ

TA
 PN

EU
MA

TY
CZ

NA

-1.
33

13,99
I.NEF POK. PRZYGOT. PIELĘGNIAREK

-1.31

14,24
I.NEF MAG. KONCENT RATÓW

-1.73

7,09
I.DI WC PACJENTÓW

-1.11

2,4
9

I.N
EF

WC
 PE

RS
ON

EL
U D

AM
SK

I

-1.
69

20,22
I.NEF POKÓJ 2Ł

-1.24

3,60
I.NEF ŁAZIENKA

-1.25

12,31
I.NEF PKT. PIELĘGN.

-1.32

20,53
I.NEF POKÓJ 2Ł

-1.22

3,71
I.NEF ŁAZIENKA

-1.23

4,62
I.NEF WC PERSONELU MĘSKI

-1.68

19,55
I.NEF IZOLATKA

-1.19

4,69
I.NEF ŚLUZA

-1.18

4,41
I.NEF ŁAZIENKA

-1.17

20,06
I.NEF IZOLATKA

-1.16

3,97
I.NEF ŁAZIENKA

-1.15

23,67
I.NEF

DYŻURKA LEKARSKA -  5-ST PRACY
CZASOWEJ

-1.14

24,64
I.NEF

POKÓJ PRACY ADM. - 4 -ST. LEK.
KONSULTANT ÓW

-1.12

20,91
I.NEF POK. ORDYNAT ORA

-1.10

22,73
I.NEF SEKRET ARIAT

-1.09

16,06
I.DI SZATNIA MĘSKA

-1.03

8,44
I.DI POM. TECHNICZNE

-1.02

59,90
C.B STACJA TRAFO

-1.39

73,20
C.B KOMUNIKACJA

-1.41

6,3
2

C.B
SZ

AT
NIA

-1.
04

7,2
4

C.B
SZ

AT
NIA

-1.
03

8,43
C.B MAGAZYN

-1.02

7,1
3

B.M
N

ŚL
UZ

A D
OZ

YM
ET

RY
CZ

NA

-1.
01

52,78
C.B ROZDZIELNIA

-1.40

18,16
B.MN MAG. ŹRÓDEŁ PROM.

-1.57

14,09
B.MN REJEST RACJA

-1.24

44,69
C.B SALA SEMINARYJNA

-1.30

5,28
C.B ZAPLECZE

-1.24

22,97
C.B POM. SOCJALNE

-1.22

27,36
C.B POK. TECHNIKÓW

-1.21

27,86
C.B GAB. BADAŃ

-1.20

32,08
C.B KOMUNIKACJA

-1.43

21,80
C.T POK. PIELĘGNIAREK

-1.39

100,92
C.T KOMUNIKACJA

-1.43

3,97
C.T WC PERSONELU MĘSKI

-1.02A

4,0
8

C.T
WC

 PE
RS

ON
EL

U D
AM

SK
I

-1.
03

22,72
C.T GABINET ZABIEGOWY

-1.38

22,98
C.T GAB. BADAŃ

-1.37

23,70
C.T GAB. BADAŃ

-1.36

11,18
C.T REJEST RACJA

-1.35

23,27
C.T POK. KIEROWNIKA

-1.30

4,29
C.T ŁAZIENKA

-1.31

18,65
C.T SEKRET ARIAT

-1.29

7,50
C.T MAGAZYN

-1.11

33,78
C.T ŚLUZA

-1.07

17,16
C.T STEROWNIA

-1.06
50,57

C.T GAB. SYMULACJI

-1.04

45,24
C.T MODELARNIA

-1.05

45,69
C.B PLANOWANIE LECZENIA

-1.01

5,19
C.B

WC DAMSKI / DLA
NIEPEŁONOSPRAWNYCH

-1.37

29,08
C.B GABINET LEKARSKI

-1.32

84,76
D.ZP SALA SEKCYJNA

-1.58
5,91

D.ZP SZATNIA BRUDNA

-1.62

18,92
D.ZP MAGAZYN

-1.36

47
,03

D.Z
P

KO
MU

NIK
AC

JA

-1.
70

21,54
D.ZP MYCIE TAC

-1.55

27,13
D.ZP

PRZYGOTOWANIE I WKŁADANIE DO
TRUMNY

-1.64

12,06
D.ZP ŚLUZA - WPROWADZENIE ZWŁOK

-1.54

36,28
D.ZP OKAZANIE I WYDANIE ZWŁOK

-1.65

20,01
D.ZP PRO MORTE

-1.53

9,95
D.ZP ŚLUZA

-1.46

55,35
D.ZP WEJŚCIE RODZIN / POCZEKALNIA

-1.66

17,51
D.ZP KANCELARIA

-1.68

13,92
D.ZP MAGAZYN

-1.45

43,01
D.ZP PRACOWNIA CYTOLOGICZNA

-1.16

21,74
D.ZP ŚLUZA

-1.63

13
,71

D.Z
P

KO
MU

NIK
AC

JA

-1.
72

21,83
D.ZP SEKRET ARIAT

-1.22

28,12
D.ZP KIEROWNIK ODDZIAŁU

-1.23

28,42
D. KOMUNIKACJA

-1.71
44,82

D.ZP SALA SEMINARYJNA

-1.01

22,32
D.ZP ODDAWANIE MAT ERIAŁU

-1.02

10,20
D.ZP ŚLUZA

-1.74

5,9
5

D.Z
P

PO
M.

 TE
LE

TE
CH

NIC
ZN

E

-1.
51

21,24
D.ZP PRZYJMOWANIE MATERIAŁU

-1.03

26,25
D.ZP ARCHIWUM

-1.48

68,98
D.ZP PRACOWNIA F ORMAL INOWA

-1.05

1,05
D.ZP POCZTA PNEUMATYCZNA

-1.04

51,15
D.ZP

PRACOWNIA OBRÓBKI
PREPARATÓW
HISTOPATOLOGICZNYCH
(ZATAPIANIE)-1.07

21,27
D.ZP MAG. SPRZĘTU

-1.38

46,90
D.ZP

PRACOWNIA OBRÓBKI
PREPARATÓW
HISTOPATOLOGICZNYCH
(KROJENIE,BARWIENIE)-1.08

23,47
D.ZP

PRACOWNIA IMMUNOHISTOCHEMII -
STREFA PRACY

-1.09

5,91
D.ZP POM. ELEKTRYCZNE

-1.42

6,30
D.ZP POM. TELET ECHNICZNE

-1.41

3,94
D.ZP WC PERSONELU DAMSKI

-1.39

2,27
D.LH WC PERSONELU MĘSKI

-1.40

23
,62

D.Z
P

PR
AC

OW
NIA

 M
IKR

OS
KO

PII
 3S

T.

-1.
31

22
,81

D.Z
P

PR
AC

OW
NIA

 M
IKR

OS
KO

PII
 3S

T.

-1.
29

33,83
D.ZP PRACOWNIA MOLEKULARNA

-1.15

14,04
D.ZP CYTOLOGIA -  ARCHIWUM

-1.17

11,32
I.DI POK. PIELĘGNIAREK

-1.34

0,85
I.DI POCZTA PNEUMATYCZNA

-1.35

6,00
I.NEF

WC DAMSKI / DLA
NIEPEŁONOSPRAWNYCH

-1.07

8,17
I.NEF WC MĘSKI

-1.08

56,58
H.DU DEPOZYT  UBRAŃ

-1.02

45,67
I.NEF

SALA SEMINARYJNA / ODPRAW - 25
OS.

-1.0124,96
H. PRZEDSIONEK POŻAROWY

-1.01

13,32
H.RE REJEST RACJA

-1.09

58,71
G.CKH POCZEKALNIA

-1.22

8,83
G.CKH REJEST RACJA

-1.11

24,96
G. PRZEDSIONEK POŻAROWY

-1.01

19,78
G.AP KOMUNIKACJA

-1.62
16,71

G.AP KOMUNIKACJA

-1.61

14,76
G.AP SEKRET ARIAT

-1.03

30,31
G.AP PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

-1.02

31,56
I.KL2 KLATKA SCHOD.

28
,18

I.K
L1

KL
AT

KA
 SC

HO
D.

4,62
I. SZYB WINDOWY

6,58
I. SZYB WINDOWY

12,86
C.T POM. TECHNICZNE

-1.23

27,46
C.T STEROWNIA

-1.22

20,96
C.T STEROWNIA

-1.16

57,66
C.T KOMORA NAŚWIETLEŃ

-1.14

57,66
C.T KOMORA NAŚWIETLEŃ

-1.13

28,18
H.KL1 KLATKA SCHOD.

6,58
H. SZYB WINDOWY

4,62
H. SZYB WINDOWY

28,18
G.KL1 KLATKA SCHOD.

4,62
G. SZYB WINDOWY

6,58
G. SZYB WINDOWY

23
,68

D.Z
P

PR
AC

OW
NIA

 M
IKR

OS
KO

PII
 2S

T.

-1.
27

24,78
C.B POCZEKALNIA

-1.13

10,69
C.B REJEST RACJA

-1.23

74,71
C.B

GAB. BRACHYT ERAPII  HDR Z  SYM.
CT

-1.11

6,40
C.T WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-1.27

13,87
I.DI SZATNIA DAMSKA

-1.08

5,16
I.DI ŁAZIENKA

-1.31

19,67
H.IP SZATNIA

-1.21

6,95
H.IP PRZEDSIONEK

-1.55

16,06
H.IP MAG. WÓZKÓW

-1.20

5,21
H.IP ŁAZIENKA

-1.19

14,76
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.42

11,22
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.41

12,78
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.40

13,11
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.38

12,76
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.37

17,57
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.36

7,90
H.IP WC DAMSKI

-1.07

22,58
H.IP PRZEBIERALNIA MĘSKA

-1.10

11,93
H.IP UMYWALNIA

-1.11

5,0
4

H.I
P

WC
 DL

A O
S. 

NIE
PE

ŁN
OS

PR
.

-1.
25

21,94
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.35

6,36
H.RE POM. TECHNICZNE

-1.19 8,44
H.IP POM. TECHNICZNE

-1.34

5,32
G.CKH

WC DAMSKI / DLA
NIEPEŁONOSPRAWNYCH

-1.14
20,25

I.DI POKÓJ BADAŃ

-1.36

4,57
D.ZP ŚLUZA

-1.77

120,84
H.IP POCZEKALNIA

-1.03

9,59
I.DI PKT. PRZYJĘĆ

-1.33

53,71
I.DI KOMUNIKACJA

-1.38

6,36
I.DI POM. TECHNICZNE

-1.01

9,5
3

I.D
I

WC
 PA

CJ
EN

CI 
M.

-1.
05

20,27
D.ZP POM. SOCJALNE

-1.37

7,76
C.T MAG. BIEL. BRUDNEJ

-1.24

6,68
C.T MAG. BIEL. CZYSTEJ

-1.25

5,8
7

C.T
WC

 DA
MS

KI

-1.
28

3,35
C.T KABINA

-1.19

7,37
G.CKH PRZEDSIONEK

-1.25

39,14
G.AP IZBA EKSPEDYCYJNA

-1.06

109,20
G.AP KOMUNIKACJA

-1.64

14,11
G.AP KOMUNIKACJA

-1.65

49,15
G.CKH KOMUNIKACJA

-1.26

99,04
G.CKH KOMORA HIPERBARYCZNA (6-OS)

-1.08

14,00
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.39

30,79
E. KOMUNIKACJA

-1.05
16,20

E. PRZEDSIONEK

-1.06

88,47
F.MAG POM. ROZDZIELNI NN

-1.07

324,02
F.MAG MAGAZYN

-1.19

490,66
F.MAG WENTYLATORNIA

-1.06

177,89
F.MAG MAGAZ YN INTENDENCKI

-1.24

172,11
F.MAG KOMUNIKACJA

-1.29

7,5
6

F.M
AG

TR
AF

OS
TA

CJ
A T

R 2
.2

-1.
09

7,7
2

F.M
AG

TR
AF

OS
TA

CJ
A T

R 2
.1

-1.
08

24,98
F.MAG KOMUNIKACJA

-1.34

28,87
F.MAG MAG. NA ODPADY BYT/SEGR.

-1.10

43,88
F.MAG KOMUNIKACJA

-1.32 26,63
F.MAG KOMUNIKACJA

-1.33

24,28
F.MAG POM. TECHNICZNE

-1.13

28,67
F.MAG POM. TECHNICZNE

-1.14

16,87
F.MAG ŚLUZA

-1.11
32,43

F.MAG MAG. ODPADÓW MED

-1.12

24,09
F.MAG MAG. ODPADÓW MED

-1.15

185,79
F.MAG MAGAZ YN INTENDENCKI

-1.23

176,06
F.MAG MAGAZYN

-1.22

32,84
F.MAG MAGAZYN

-1.16 31,09
F.MAG MAGAZYN

-1.17

136,94
F.MAG MAGAZYN

-1.02

142,77
F.MAG MAGAZYN

-1.04

57
,60

F.M
AG

KO
MU

NIK
AC

JA

-1.
28

89,10
F.MAG KOMUNIKACJA

-1.27

131,54
F.MAG STREFA DOSTAW

-1.18

9,36
F.MAG WIATROŁAP

-1.31

17,96
F.MAG POM. MAGAZYNIERÓW

-1.20

3,58
F.MAG WC PRZEDSIONEK

-1.21

10
,52

F.M
AG

KO
MU

NIK
AC

JA

-1.
30

96,97
F.MAG KOMUNIKACJA

-1.26

8,73
F.MAG POM. TELET ECHNICZNE

-1.01

6,89
G.AP LAB. GALENOWE

-1.22

208,44
F.MAG WENTYLATORNIA

-1.05

72,90
E. KOMUNIKACJA

-1.01

35,89
D.KL3 KLATKA SCHOD.

16,07
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.45

5,49
H.IP ZAPLECZE

-1.05

34,84
H.RE POCZEKALNIA

-1.20

23,11
H.IP POK. PERSONELU

-1.01

3,76
H.IP ŁAZIENKA

-1.02

11,36
H.IP PKT. PIELĘGN.

-1.04

3,7
3

H.I
P

PO
M.

 PO
RZ
ĄD

KO
WE

-1.
06

4,77
H.IP MAG. BRUDNY

-1.33

5,03
H.IP MAG. CZYSTY

-1.32

11,00
D.ZP MAGAZYN

-1.10

9,88
D.ZP POM. PORZĄDKOWE

-1.43

9,75
D.ZP SZATNIA CZYSTA

-1.60

13,24
D.ZP UMYWALNIA

-1.61

5,99
D.ZP PRZEDSIONEK

-1.71

10,41
D.ZP POM. WOD-KAN

-1.44

15,43
B.MN POK. KIEROWNIKA

-1.01

23,49
B.MN SEKRET ARIAT

-1.03 23,46
B.MN ADMINISTRACJA

-1.08

16,46
B.MN PRACOWNIA RADIOIMMUNOLOGII

-1.65

4,69
C.B WC MĘSKI

-1.35

26,15
C.B POM. POMOCNICZE

-1.36

7,73
C.B POM. TELET ECHNICZNE

-1.15

7,02
C.B POM. ELEKTRYCZNE

-1.16

6,71
C.B MAGAZYN

-1.31

2,25
C.B WC PERSONELU MĘSKI

-1.27

2,19
C.B WC PERSONELU DAMSKI

-1.26

8,17
G.AP PODAJNIK

-1.27

4,19
G.AP ŚLUZA BRUDNA

-1.28

4,19
G.AP ŚLUZA CZYSTA

-1.29

16,56
G.AP

RECEPTURA ASEPTYCZNA BOKS
JAŁOWY

-1.30

17,83
G.AP POM. BIUROWE

-1.32

7,6
0

G.A
P

ŻY
WI

EN
IE 

PO
ZA

JE
LIT

OW
E M

AG
.

GO
TO

WE
GO

 W
YR

OB
U

-1.
35

27,44
G.AP

ŻYWIENIE POZAJELIT OWE BOKS
JAŁOWY

-1.34

3,65
G.AP ŚLUZA

-1.37

3,97
G.AP ŚLUZA

-1.39

4,09
G.AP ŚLUZA

-1.36

4,81
G.AP ŚLUZA

-1.38

81,06
G.AP KOMUNIKACJA

-1.66

18,95
G.AP PRZEDSIONEK POŻAROWY

-1.70

12,92
G.AP KOMUNIKACJA

-1.67

11,34
G.AP CHŁODNIA

-1.56
9,22

G.AP
MAG. PROD. ŁATWOPALNYCH I
ŻRĄCYCH

-1.55

23,26
G.AP

MAG. PREPARATÓW DO
DEZYNF EKCJI

-1.12

20,18
G.AP ZMYWALNIA

-1.54

6,85
G.AP BAD. KLINICZNE MAG. PROD. GOT.

-1.40

9,81
G.AP

MAG. PODR. LEKÓW I MAT.
MEDYCZNYCH

-1.41

22,66
G.AP POM. BIUROWE

-1.43

12,65
G.AP

MAG. PODR. LEKÓW I MAT.
MEDYCZNYCH

-1.44

6,5
6

G.A
P

CY
TO

ST
AT

YK
I W

YD
. P

RO
D.

-1.
46 32,07

G.AP CYTOST ATYKI BOKS ASEPT YCZNY

-1.45

4,53
G.AP ŚLUZA

-1.47 3,90
G.AP ŚLUZA

-1.48

8,44
G.CKH POM. TECHNICZNE

-1.02

23,57
G.AP SZATNIA MĘSKA

-1.60

3,41
G.AP

WC PERSONELU DAMSKI
PRZEDSIONEK

-1.50

3,32
G.AP

WC PERSONELU MĘSKI
PRZEDSIONEK

-1.49

39,66
G.CKH POM. TECHNICZNE

-1.05

3,5
9

G.
CK

H
PO

M.
 PO

RZ
ĄD

KO
WE

-1.
03

7,27
G.CKH POM. REJESTRACJI/ARCHIWUM

-1.13

14,40
G.CKH DYŻURKA LEKARSKA

-1.16

4,52
G.CKH ŁAZIENKA

-1.17

11,58
G.CKH GAB. KONSULTACYJNY

-1.18

13,52
G.CKH GABINET LEKARSKI

-1.19

26,67
H.RE MASAŻE

-1.02

11,51
G.AP POK. KIEROWNIKA

-1.04

41,39
G.AP KOMUNIKACJA

-1.63

14,10
H.IP POM. HIG.-SANIT.

-1.08

8,39
H.IP WC MĘSKI

-1.09

30,21
H.IP ARCHIWUM

-1.16

4,5
5

H.I
P

WC
 PE

RS
ON

EL
U M

ĘS
KI

-1.
14

4,4
2

H.I
P

WC
 PE

RS
ON

EL
U D

AM
SK

I

-1.
15

17,33
H.IP POM. TYMCZASOWEJ IZOLACJI

-1.17

7,28
H.IP ZAPLECZE

-1.22

11
,61

H.I
P

WC
 M
ĘS

KI

-1.
26

17,12
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.31
10,76

H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.29

29,29
H.DU DEPOZYT  UBRAŃ

-1.01

16,29
H.IP POKÓJ PRZYJĘĆ

-1.46

4,65
H.IP PRZEDSIONEK

-1.54

50,19
H.IP KOMUNIKACJA

-1.53

57,37
H.IP KOMUNIKACJA

-1.50

23,05
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT , WSZYSTKIE WYMIARY
POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA
KOLIZJI
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT
BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ  KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ
WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI  ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
- WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W
BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE  WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH
ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH
ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ
ROZWIĄZANIAMI DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONASTWA NALEŻY
PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI I ARCHITEKTEM
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH
SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE,
ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP. )
12. RZĘDNA ±0,00 INWESTYCJI (BUDYNKÓW GŁÓWNYCH)  -  244,70 m npm
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